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Exemplar unic

Reguli si masuri de prevenire, comportare si siguran{i in caz de incendiu in
spatii cu aglomerari de persoane

Organizarea activititilor:

v In cladirile unde se desfasoard activitati recreative (spectacole, baluri,
petreceri, intruniri, concerte, etc.), activitatea se organizeaza astfel incat sa nu se creeze
aglomerdri ale persoanelor si supraincdrcarea cu mobilier si echipamente specifice, care
sd ingreuneze sau sa blocheze evacuarea in caz de incendiu;

v’ In cladirile unde se desfasoara activitati care presupun aglomeriri de persoane
(sdli pentru evenimente, cluburi, baruri, discoteci) se interzice fumatul si utilizarea
focului deschis, precum si utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa.

v' Pe timpul exploatdrii incdperilor, compartimentelor si spatiilor aferente
constructiilor si spatiilor trebuie luate masuri de reducere la minim a riscului de
incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantitagilor de materiale combustibile i a
eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora,

v’ In salile aglomerate ori amenajarile temporare in care se desfisoara activitii
cu public nu se admite accesul unui numéar de persoane mai mare decit capacitatea
stabilitd prin proiect;

v Amplasarea mobilierului in silile agglomerate sau cu aglomerari de persoane
se realizeazd astfel incat sa se asigure culoare de trecere cu latimi care sd permitd
deplasarea publicului cétre iesirile din sala;

v In salile aglomerate, scaunele sau bancile se fixeaza de pardoseala astfel incat
sa nu fie rasturnate in caz de panica si sd asigure evacuarea rapida si fara accidente a

publicului;
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v Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare in caz de incendiu.

v Instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevazute cu rol in
asigurarea securitafii la incendiu (stingatoare, hidran{i interiori/exteriori, instalatii de
detectare, semnalizare si alarmare, instalatii de sprinklere , instalatii cu ceata de apa
etc.) trebuie sa fie men{inute in permanenta in stare de functionare si semnalizate prin
indicatoare, potrivit prevederilor legale in vigoare;

v" Spatiul destinat DJ-ului sau activititii de regie cu echipamentele ori
instalatiile de muzica nu trebuie sd ingreuneze circulatia publicului.

v' La finalizarea activitatii in sala aglomeratd sau amenajarea temporard se
executd un control de verificare pentru depistarea si inlaturarea eventualelor nereguli in
domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii;

Cai de evacuare

v" Se interzice blocarea cailor de acces si interventie cu diferite materiale,
marfuri, precum si prin parcarea mijloacelor de transport si se asigurd curdtarea si
intretinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile in orice situatie.

v" Nu se admite amplasarea, pe ciile de evacuare, a unor obiecte care pot
ingreuna evacuarea in caz de incendiu. Covoarele si mochetele vor fi astfel fixate incat
sa se evite impiedicarea persoanelor care se evacueaza,

v" Usile, casele scdrilor, iesirile, precum si traseele citre acestea trebuie marcate
cu indicatoare de securitate prevazute in reglementarile in vigoare, astfel incat sa fie
vizibile ziua si noaptea;

v Usile de pe ciile de evacuare se prevad cu deschiderea in sensul deplasarii
persoanelor spre exterior si se mentin in permanenta descuiate;

v" Usile pietonale utilizate pentru evacuare, in cazul clidirilor previzute cu usi
glisante sau rotative, sunt menfinute in permanenta practicabile;

v" Pe caile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a
nu dezorienta utilizatorii spatiului respectiv.

v" Pe caile de evacuare nu trebuie sd existe praguri cu inidltimea mai mare de 2,5

cm;
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Elemente de decor

v" Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, partile translucide
sau transparente care au incorporate instalafii de lumini si plasele orizontale suspendate
trebuie sa fie din materiale avand clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1.

v" Prinderile sau armaturile de sigurantd care sustin elementele de decor
suspendate sunt protejate la foc astfel incat sa impiedice ciderea lor in timpul evacuarii
publicului.

v Montarea elementelor de decor gonflabile este interzisa.

v' Instalarea de sisteme destinate generarii de efecte speciale de lumini, ceatd,
fum si altele asemenea se face cu asigurarea protectiei la foc necesare pe baza
instructiunilor emise de producétor sau de proiectant.

v" Instalatiile / echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele
luminoase, cu ceatd, cu fum si altele asemenea, se prevad cu un sistem centralizat de
scoatere din functiune in caz de incendiu.

v" Garderobele pot fi amenajate in sala si dependintele sale, cu exceptia céilor de
comunicatie si a caselor scarilor.

v" Acestea se dispun astfel incat publicul care stationeaza in vecinatatea lor sa nu
ingreuneze circulatia altor persoane.

v" Alarmarea in caz de incendiu trebuie precedatd in mod obligatoriu de oprirea
programului desfasurat si punerea in functiune a iluminatului normal in spatiile in care
programul se desfasoara cu lumina obscura.

Administratorul are urmdtoarele obligatii principale:

v sd stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare
pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar
modificari si sa le aduca la cunostintd salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane
interesate;

v’ sd asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de apéarare

impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
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v'sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu,
prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii
acestora,

v'sa elaboreze instructiunile de aparare Tmpotriva incendiilor si sa stabileasca
atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

v'sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind
masurile de apdrare impotriva incendiilor si sd verifice respectarea acestor masuri
semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de cétre persoanele din exterior
care au acces in unitatea sa;

v’ sd asigure utilizarea, verificarea, intrefinerea si repararea mijloacelor de
apdrare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de
proiectant;

v'sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, certificate conform legii.

Utilizatorul are urmdtoarele obligatii principale:

v/ sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite
de administrator/conducatorul institugiei,

v" si intretind si sd foloseascd, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile
pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator/ conducatorul
institutiei,

v" sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe
care le organizeaza sau le desfasoar;

v sd aduca la cunostinta administratorului/conducatorului institufiei, orice

defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

Vor fi avute in vedere toate prevederile legale in domeniul apararii Tmpotriva
incendiilor, prezentele informatii nefiind limitative, acestea fiind apreciate ca aspecte

prioritare pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor specifice.
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@ La tablourile capsulate, garniturile de etansare vor fi in bund stare §i bine

stranse (fixate).

& Se interzice legarea directd la bornele tabloului de distributie a lampilor de
iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica.

# Instalatiile si sistemele de captare si scurgere la pamant a sarcinilor
electrostatice se vor mentine in buna stare de functionare, la parametrii prevazuti.

& Este interzisa exploatarea instalatiilor cu elemente metalice nelegate la pamant
sau cu instalatii de punere la pamant incomplete, defecte sau necorespunzitoare din
punct de vedere al rezistentei ohmice.

@ Se interzice folosirea motoarelor si a aparatelor electrice cu carcasele si
capacele demontate sau in condifii in care sd nu asigure rdcirea lor printr-o buna
circulatie a aerului din jur.

@ Instalatiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca
in acest sens.

# [n constructiile in care se utilizeaza tensiuni electrice diferite, valorile acestora
se vor marca la prize.

« fn cazul producerii unui incendiu:

v' se vor anunta in timp operativ serviciile profesioniste pentru situafii de urgenta
la numarul unic de urgenta 112;

v’ se vor evacua materialele combustibile din zona focarului;

v" se vor deconecta obligatoriu instalatiile electrice de sub tensiune;

v" se va actiona pentru stingerea incendiului cu stingitoarele din dotare sau apa

(doar dupa deconectarea instalatiilor electrice de sub tensiune).
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